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Gemeinde Reichraming Datum: 24.11.2025
Am Ortsplatz 1 Kontakt: Daniel Lambauer, MSc
4462 Reichraming Tel.: +43(0)5 0555 41623

Fax: +43 5055541119
E-Mail: daniel.lambauer@ages.at
Dok. Nr.: D-20961406

PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstande und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berticksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsétzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 25156084

Kundennummer: 6202613

Externe Kennung: T25-00955

Datum des Auftrages: 19.11.2025

Rechnungsempfanger: Gemeinde Reichraming, Am Ortsplatz 1, 4462 Reichraming

Prifbericht ergeht an: Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei

iiber Schnittstelle
Gemeinde Reichraming

Probenummer: 25156084-001

Externe Probenkennung: T25-00955.12

Probe eingelangt am: 19.11.2025

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung der GM Reichraming
Anlagen-Id: 15121000

Probenahmestelle: Auslauf Gemeindeamt
Probestellen-Nr.: 05

Probenahmedatum: 18.11.2025

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Rene Ruhmer

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernéhrungssicherheit GmbH

Spargelfeldstrae 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

lvon5



Leitung: Dr. Bernd Reichl

1
Institut fir Hydroanalytik Linz
Wieningerstrale 8, 4020 Linz AG I ' . S
. ‘

Witterung bei der Probenahme: sonnig
Lufttemperatur (°C): 2,0
Untersuchung von-bis: 19.11.2025 - 24.11.2025

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N | K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Ruckschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 1
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Ruckschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschluss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . UV Desinfektion, Umkehrosmose 1
Wasseraufbereitungsverfahren

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 10,0 grd C 2
pH Wert (vor Ort) 7,46 6,50 - 9,50 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 413 max. 2500 uS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Anorganische Spurenbestandteile

Gesamtphosphor 252 pg/l 6
Mikrobiologische Parameter

koIor.\.leblldende Einheiten bei 22°C 23 max. 100 KBE/ml 7
Bebrutungstemperatur

koIor.\.leblldende Einheiten bei 37°C 1 max. 20 KBE/ml 7
Bebrutungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 8
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 8
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 9
Allfillig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Probenummer: 25156084-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00955.13
19.11.2025
Privatprobe
Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung der GM Reichraming
15121000

Probehahn Ablaufleitung Netzauslauf Arzberg, Hochbehélter Arzberg

16

18.11.2025
AGES

Ja

Rene Ruhmer

19.11.2025 - 24.11.2025

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Ruckschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 1
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Ruckschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschluss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . UV Desinfektion, Umkehrosmose 1
Wasseraufbereitungsverfahren

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 11,8 grd C 2
pH Wert (vor Ort) 7,51 6,50 - 9,50 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 443 max. 2500 uS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Mikrobiologische Parameter

koIor.\.leblldende Einheiten bei 22°C 16 max. 100 KBE/m| 7
Bebritungstemperatur
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
koloniebildende Einheiten bei 37°C

. 0 max. 20 KBE/ml 7
Bebrutungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 8
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 8
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 9
Allfillig verwendete Abkiirzungen:
IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
1) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges

Ext.Norm: EN ISO 19458:2006; ISO 5667-5:2006

2) Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok.Code: 7508

3) Bestimmung des pH-Wertes
Ext.Norm: EN ISO 10523:2012-02, Dok.Code: 7512

4) Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 7511

5) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok.Code: 8689

6.) Bestimmung von ausgewahlten Elementen (Ag, Al, As, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Si, V, Zn, Cd, Mo, Pb, Sb, Se, Sr, P, U, Be, Li, Tl) durch ICP-MS
Ext.Norm: EN I1SO 17294-2:2025-01, Dok.Code: 9011

7) Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

8.) Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN 1SO 9308-1:2017-01, Dok.Code: 10649

9.) Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Daniel Lambauer, MSceh.  ----- Ende des Priifberichts -----
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GUTACHTEN |

Das Wasser beider im Rahmen des Auftrags beprobten Entnahmestellen EN TS P R1 C H T im Rahmen des jeweils
durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Hinweis (Gesamtphosphor):

Im Rahmen der Untersuchung auf anorganische Spurenbestandteile wurde an der Probenahmestelle "Auslauf
Gemeindeamt" ein Gesamtphosphorgehalt von 252 ug/L (berechnet als P) festgestellt, was einem Gesamtphosphatgehalt
(berechnet als PO4) von 773 ug/L (0,773 mg/L) entspricht.

GemdB Osterreichischem Lebensmittelbuch (V. Auflage Codexkapitel B1 / Trinkwasser / Anhang 3 - Pkt. 1.1.
"Begrenzungen fiir Stoffe (Indikatorparameter) fiir die in der TWV keine Werte vorgesehen sind") gilt fiir die
Gesamtphosphatkonzentration (PO4) im Trinkwasser ein Richtwerte von max. 0,3 £ 0,1 mg/L bzw. nach Zusatz div.
Korrosiosinhibitoren auf Phosphorbasis eine max. zuldssige Konzentration an Gesamtphosphat (PO4) von 6,7 + 1,0 mg/L.

Gutachter:

Daniel Lambauer, MSc
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)
| Serien-Nr. 419848915
AMTSSIGNATUR
Methode urn: pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0
Parameter et si - bka-ma-1.0

Prifinformation
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